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前言

随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国各地的中央空调工程日渐增多。
随之，各地对经过训练的应用型空调专业高级技术人才的需求也越来越多。
为适应这种需要，我们编著了此书。
本书系统地介绍了民用建筑舒适性中央空调工程的实用设计方法和施工中应注意的问题。
先对中央空调工程设计与施工包括的各项内容，如空调系统（或空调方式）的选择与合理分区、空调
负荷计算和冷热源装机容量的确定、空气处理方案的确定与空气处理设备的选择计算、空调水系统设
计与施工、空调风系统设计与施工、空调冷热源的选择及中央机房设计与安装要求、空调建筑中非空
调区域的通风设计、空调建筑的防火与防排烟、中央空调系统的运行控制及节能措施、中央空调系统
的测试与调整等分章作了较详细的阐述，然后对中央空调工程的设计方法再作综述，并举了设计实例
，使读者对中央空调工程的设计内容和设计步骤有更为明确、系统和完整的认识。
在书后的附录中摘录了空调工程设计所需的数据资料和图表，还列举了部分有代表性的空调设备厂家
的产品技术资料，更增强了本书的实用性。
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内容概要

本书系统地介绍了民用建筑舒适性中央空调工程的实用设计方法和施工中应注意的问题，主要包括空
调式的选择、空调负荷计算、空气处理方案与处理设备的选择、空调水系统和风系统的设计与施工、
中央机房设与安装要求、空调系统运行控制与节能措施、空调系统的测试与调整、空调建筑的通风防
火及防排烟设计等。
出实用方法和实用技术是本书的鲜明特色。
    与第一版比较，本版的内容更为全面，适用面更广，更能反映中央空调方面的新技术和新设备。
    本书可作为高等工科院校和高等职业教育教学用书，也可供空调专业技术人员参考。
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数、分类和选择　第二节　中央空调热源的技术参数、分类和选择　第三节　中央空调机房的设计与
布置第八章　  中央空调系统运行控制及节　能  第一节　冷水机组的控制电路  第二节　中央空调系统
控制  第三节　空调工程常用节　能措施第九章　  空调建筑的排风与通风  第一节　中央空调排风系统
 第二节　典型用途建筑区域通风系统第十章　  高层民用建筑及空调建筑的防火与防排烟  第一节　空
调建筑的防火防烟措施  第二节　高层民用建筑的防排烟  第三节　空调设计常用防火、防排烟阀第十
一章　  中央空调系统的测定与调整  第一节　空调测试常用仪器仪表  第二节　风量和水量的测定与调
整  第三节　空调系统综合效果测定  第四节　测定调整中发现问题的分析和解决办法第十二章　  中央
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负荷资料表  附表3局部阻力系数表附录Ⅱ主要参考书目附录Ⅲ  部分厂家产品技术资料附录Ⅳ  高层建
筑中央空调设计两例(节选)
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章节摘录

插图：第五章空调水系统的设计与施工空调水系统一般包括冷（热）水系统、冷却水系统和冷凝水排
放系统。
本章介绍有关水系统的设计、布置和安装的基本知识。
第一节空调水系统的分类及典型形式一、空调冷（热）水系统（一）双管制和四管制系统对任一空调
末端装置——非独立式空调器，只设一根供水管和一根回水管，夏季供冷水、冬季供热水，这样的冷
（热）水系统，称为双管制系统。
对任一空调末端装置，设有两根供水管和两根回水管，其中一组用于供冷水，另一组用于供热水，这
样的冷（热）水系统，称为四管制系统。
采用四管制的空调机的换热器，一般有冷热两组盘管。
四管制系统初投资高，但若采用利用建筑物内部热源的热泵提供热量时，运行很经济；并且容易满足
不同房间的空调要求（如有些房间要求供冷，而另一些房间要求供热等）。
舒适性要求很高的建筑物可采用四管制系统，一般建筑物宜采用双管制系统。
（二）闭式和开式系统闭式系统的水循环管路中无开口处，而开式系统的末端水管是与大气相通的。
开式系统使用的水泵，除要克服管路阻力损失外，还需具有把水提升某一高度的压头，因此，要求有
较大的扬程，相应的能耗也较大。
闭式系统管路不与大气相通，水泵所需扬程仅由管路阻力损失决定，不需计算将水位提高所需的位置
压头，因此，所需扬程较开式小，相应的能耗也小，并且管路和设备受空气腐蚀的可能性也小。
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编辑推荐

《中央空调工程设计与施工》由高等教育出版社出版。
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