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前言

　　智能建筑消防自动化技术是将现代控制技术、信息技术、计算机技术、系统集成和网络技术等，
运用于火灾报警、灭火以及疏散等火灾消防多个环节中的现代高新技术。
　　智能建筑消防自动化技术主要包括：火灾探测报警自动化技术、火灾信息传输技术、消防联动控
制技术、火灾通信指挥及管理网络化技术、火灾消防报警系统集成技术等。
例如，火灾探测报警自动化技术方面主要有：模拟量空气管式线型感温火灾探测技术、智能型极早期
空气采样火灾探测报警技术、模糊神经网络分布智能火灾自动探测技术、图像型火灾探测技术、测温
电缆温度传感火灾监测技术、火灾信息数字化处理技术等。
再如，在火灾信息传输技术方面主要有：LonWorks、BACnet等现场总线火灾信息传输应用技术。
　　消防自动化技术应用于智能建筑消防各个环节而形成的消防系统就是智能建筑消防自动化系统。
智能建筑消防自动化系统通过消防自动控制网络（一般为现场总线）实现火灾信息的自动探测报警，
通过消防联动网络和设施实现自动灭火，并由内部消防控制网络与局域网（LAN）、因特网（Internet
）等网络连接形成开放的火灾管理指挥网络系统而实现现代化的防火、灭火指挥管理。
　　智能建筑消防自动化系统包括火灾信息探测报警、消防联动、现代化指挥管理通信网络等子系统
。
　　智能建筑消防自动化系统在智能建筑系统和建筑设备自动化系统（BAS）中具有十分重要的地位
。
它是智能建筑的重要子系统，也是BAS的重要子系统。
在各种智能建筑中，消防系统自动化技术的先进程度决定了智能建筑消防自动化系统的质量，也直接
影响着人民的生命和财产安全。
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内容概要

本书以GB／T50314—2006、GB50339—2003等智能建筑工程设计、质量验收方面以及消防方面的现行
最新标准为依据，全面介绍了智能建筑消防自动化技术和智能建筑消防自动化系统的概念、组成和主
要内容等；突出介绍了火灾探测报警自动化、火灾信息传输、消防联动控制、火灾通信指挥及管理网
络化、火灾报警系统集成等方面的技术和火灾自动报警、消防联动控制、自动消防灭火等子系统；重
点介绍了智能建筑消防自动化系统的工程设计、安装、施工、检测、质量验收、招投标和监理等工程
应用新技术；精选并介绍了典型工程实例和最新实用产品设备及先进技术，具有实用性和先进性。
    本书凝聚了编著者和审阅者几十年来在建筑消防自动化理论研究、标准制定、工程实践等方面的经
验和成果。
本书力求简明扼要，避免抽象论述和繁杂公式推导，突出最新技术和实际应用工程系统。
    本书适用于智能建筑消防自动化系统工程的设计、施工、测试验收、运行管理、招标、投标、监理
工程技术人员，及智能建筑相关行业的工程技术人员阅读，并可作为高等学校电气工程及其自动化、
智能建筑类研究生、本科生的专业教材和参考书，也可用作智能建筑、消防自动化方面人员的技术培
训教材。
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任全国智能建筑技术情报网理事；任“智能建筑弱电
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章节摘录

　　第一章　智能建筑消防自动化技术概论　　第一节　智能建筑消防概念　　一、智能建筑消防的
概念和意义　　（一）智能建筑消防及其自动化的概念　　1．智能建筑消防及其基本原则　　伴随
着智能建筑在全世界的迅速发展，智能建筑消防以智能建筑化的一个重要组成部分得以突飞猛进。
　　防火是伴随着人类对火的发现、利用及影响应运而生的。
灭火的方法也由原始的扑打、埋沙、泼水，发展到现在的高压水龙灭火和化学制剂以及先进的多种现
代自动灭火方法。
火警的传递由人喊到火灾广播和警笛发展到目前以数字图像、音频、红外线视频方式形式用网络传递
。
20世纪80年代以来，由于信息技术和自动化技术应用于建筑领域，而产生了智能建筑。
消防技术也向着自动化、智能化的方向不断发展。
世界各国和我国的智能建筑标准规范中，都把智能建筑消防系统作为智能建筑系统的一个重要子系统
。
　　智能建筑消防的基本原则，除了必须遵循“以预防为主，消防结合，人防和技防结合”行之有效
的传统原则外，把消防自动化、智能化、集成化、网络化作为消防技术发展的重要基本原则。
这是适应智能建筑的发展要求的。
　　2．智能建筑消防自动化　　智能建筑消防自动化首先是为适应智能建筑消防的要求而发展起来
的。
智能建筑许多都是高层建筑，其内部功能设施复杂重要；形成火灾的因素比普通建筑更多，由于高度
高，结构比普通建筑复杂，一旦发生火灾，灭火消防工作十分艰难。
因此，传统的灭火方式和一般的灭火技术不能满足智能建筑消防的要求。
　　主要靠人工实施防火、灭火的早期消防手段已不能满足形势的需要，20世纪末以前普遍采用的卤
代烷灭火，因对臭氧层会起到破坏作用而被淘汰。
对火灾的探测和报警适用于小空间低层建筑的一般感烟、感温探测技术和设备，已满足不了高大空间
的智能火灾探测的要求。
报警及灭火、疏散设施的联动控制和通信，使原来采用的总线制通信方式在通信速度和高可靠性方面
越来越受到更多的挑战。
由此智能建筑消防自动化就应运而生了。
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