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内容概要

本书以问答形式介绍建筑电气安装技术。
内容包括建筑电气施工图与识图，配线施工与验收
，预(圬)埋件的制作与埋设，导线及电气设备的选择与安装，开关柜、配电屏、配电箱的安
装，照明装置的布置与安装，接地与接零的施工，防雷装置的施工，以及建筑工地供电及电
气设备的选择与安装。
?
本书通俗易懂、图文并茂。
内容上紧密联系施工实际，重点突出，简明实用。
凡一般建筑电
气安装中所碰到的各种技术问题，大都可在此书中找到答案。
是一本实用的工具书。
?
可供具有初中文化水平的建筑电气安装电工阅读，也可供电气施工技术人员和管理人员参考
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260. 怎样估算自然接地体的接地电阻   468   
261. 怎样计算垂直接地体的接地电阻   469   
262. 怎样计算水平接地体的接地电阻   472   
263. 怎样计算复合接地体的接地电阻   473   
264.   什么叫工频接地电阻和冲击接地电阻?两者   怎样换算     476   
265. 怎样采用改良土壤电阻率降低接地电阻   477   
266. 怎样利用长效降阻剂降低接地电阻   478   
267. 怎样用钻孔深埋法降低接地电阻   480   
268. 怎样利用污水、水井、水池等降低接地电阻   481   
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269. 怎样测定接地电阻   482   
270. 怎样测量土壤电阻率   484   
    八、 防雷装置的施工   487   
    271. 建、构筑物防雷分类是怎样划分的   487   
272. 第一类工业建、构筑物怎样防雷   488   
273. 第二类工业建、构筑物怎样防雷   490   
274. 第三类工业建、构筑物怎样防雷   493   
275. 兼有两类防雷房间的建筑物怎样防雷   494   
276. 民用建筑物怎样防雷   496   
277.   不属于第一、二、三类工业和第一、二类民用   建筑物怎样防雷  497   
278. 建筑物和雷电保护设备接地电阻要求是多少   497   
279. 多雷地区低压线路和设备怎样防雷   499   
280. 屋顶大型电视天线怎样防雷   500   
281. 露天可燃气(液)体贮罐、管道怎样防雷   502   
282. 建筑工地怎样防雷   503   
283. 防雷接地装置的导体最小允许尺寸是多少   505   
284. 高层建筑怎样防雷   506   
285. 怎样在平屋顶上和墙上安装避雷针   509   
286. 怎样安装烟囱防雷装置   512   
287. 怎样安装水塔防雷装置   515   
288. 怎样安装避雷带(网)   515   
289. 怎样在屋顶上安装避雷带(网)   516   
290. 能否利用建筑物基础的钢筋作防雷接地体   517   
291. 怎样安装避雷装置的引下线   521   
292.   怎样检查评定避雷针(网)及接地装置安装工程   质量     523
 九、 建筑工地供电及电气设备的选择与安装   525
       293. 建筑工地应采用怎样的供电方式   525   
294. 怎样确定施工用变压器容量   526   
295. 怎样搬运变压器   529   
296. 怎样确定变压器的安装位置   530   
297. 怎样安装单杆式变压器台   531   
298. 怎样安装双杆式变压器台   533   
299. 怎样安装地台式变压器台   534   
300. 施工用变压器投入运行前应怎样检查   536   
301. 怎样选择变压器高、低压熔丝   537   
302. 怎样给变配电设备设置屏护   539   
303. 怎样安装杆上断路器、负荷开关和隔离开关   540   
304. 怎样安装跌落式高压熔断器   541   
305. 怎样安装阀型避雷器   542   
306.   建筑工地功率因数低有哪些原因?怎样提高   功率因数     544   
307. 怎样确定建筑工地无功补偿容量   545   
308. 怎样安装移相电容器   547   
309. 怎样敷设建筑工地的配电线路   548   
310.   怎样确定建筑工地临时动力线路的最大输送   容量和最远输送距离
   550   
311. 怎样安装建筑工地的照明设施   554   
312. 怎样选择异步电动机的启动、保护设备及连接导线              556   
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313. 怎样选配电动机的保险丝   562   
314. 怎样选择和整定热继电器   563   
315. 怎样确定全压启动电动机的单台最大容量   564   
316. 怎样选择异步电动机降压启动设备   565   
317. 异步电动机怎样接线   568   
318. 怎样建造电动机基础   570   
319. 怎样校正电动机传动机构   571   
320. 异步电动机投入运行前应怎样检查   573   
321. 电动机不需干燥可投入运行的条件是什么   574   
322. 异步电动机单向直接启动线路是怎样的   574   
323. 异步电动机正反转启动线路是怎样的   577   
324.   异步电动机按钮控制星-三角降压启动线路   是怎样的     579   
325. 异步电动机手动操作自耦降压启动线路是怎样的              580   
326. 异步电动机按钮控制自耦降压启动线路是怎样的              582   
327. 怎样安装和使用凸轮控制器   583   
328. 控制电动机的可逆转换开关怎样接线   584   
329. 怎样处理受潮或漏电的电动机   585   
330. 怎样选择电焊机的保险丝和导线   587   
331. 怎样限制电焊机引起的电压波动   590   
332. 怎样选择一台起重机的开关、导线及滑触线   591   
333. 怎样选择一台桥式起重机的开关、导线及滑触线              591   
334.   怎样选择二台梁式起重机组的开关、导线及   滑触线     591
   
335.   怎样选择二台桥式起重机组的开关、导线及   滑触线     598
   
336. 怎样安装吊车的滑触线   598   
337. 怎样安装自由悬吊滑触线和悬吊式软电缆   603   
338. 怎样计算滑触线安装预留长度   604   
339.   怎样检查评定滑触线和移动式软电缆安装   工程质量     605
340. 起重机配线应符合哪些要求   607   
341. 怎样检查验收起重机电气安装工程质量   608   
342. 混凝土骨料上料和称量控制线路是怎样的   609   
343. 散装水泥自动称控制线路是怎样的   612   
344. 混凝土搅拌机控制线路是怎样的   613   
345. 振捣器控制线路是怎样的   614   
346. 皮带运输机控制线路是怎样的   616   
347. 建筑用卷扬机控制线路是怎样的   617   
348. 怎样做好电动建筑机械的安全用电措施   618   
349. 怎样做好手持式电动工具的安全用电措施   619   
350.   在建工程与外电线路的安全距离是多少?   达不到时怎么办     620   
351.   检修或安装电气设备时人体与带电体的安全   距离是多少     621
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