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内容概要

本书较详细地介绍了家用空调器的种类、结构与特点，对安装和修理空调器的方法作了较为详细的叙
述。
根据空调器容易出现的故障，给出50种常见故障实例，具体分析了故障原因，指出了维修方法。
    该书采用数字照相技术，真实地拍摄了元件与设备的外形、故障发生的位置与维修操作的方法，内
容通俗、直观、易懂，图文并茂，可供从事空调器维修人员阅读，也可作为大、中专学校和职业高中
的教材。
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常，有时开机时间长，有时开机时间很短 便停机，再次启动空调器时，有时能启动，有时不能启动　
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牌KC-35窗式空调器压缩机不工作　
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