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内容概要

本书是《超超临界火电机组技术问答丛书》之一。
本书可作为《超超临界火电机组丛书·热工自动化》的配套教材使用。
    本书共分六章，介绍了超超临界机组控制系统的硬件组成、超超临界机组的控制与保护、现场总线
技术在火电厂中的应用、超超临界机组外围辅助车间控制、超超临界机组仪表及执行机构等内容。
    本书可供从事超超临界火电机组热工控制工作的技术人员培训使用，也可供电厂其他技术、管理人
员和高等院校相关专业师生参考。
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章节摘录

第一章 概论1-1　生产过程自动化的主要内容包括哪几个方面？
生产过程自动化的主要内容包括自动检测、自动控制、顺序控制、自动保护四个方面。
（1）自动检测。
利用检测仪表自动地检查和测量反映生产过程运行情况的各种物理量、化学量以及生产设备的工作状
态，以监视生产过程的进行情况和趋势，称为自动检测。
锅炉、汽轮机装有大量的热工仪表，包括测量仪表、变送器、显示仪表和记录仪表等。
它们随时显示、记录、计算和变送机组运行的各种参数，如温度、压力、流量、水位、转速等，以便
进行必要的操作和控制，保障机组安全、经济运行。
大型机组一般采用巡回检测方式，对机组运行的各种参数和设备状态进行巡测、显示、报警、工况计
算和制表打印。
（2）自动控制。
利用控制装置自动地维持生产过程在规定工况下进行，称为自动控制。
自动控制的目的就是为了使表征生产过程的一些物理量，如温度、压力、流量等保持为规定的数值。
电力用户要求汽轮机发电设备提供足够数量的电力和保证供电质量。
电力频率是供电质量的主要指标之一，为了使电的频率维持在一定的准确度范围内，就要求汽轮机具
备高性能的转速自动控制系统。
锅炉运行中必须使一些重要参数维持在规定范围内或按一定的规律变化，如维持汽包水位为给定值，
以及保持锅炉的出力满足外界的要求。
锅炉的自动控制主要有给水自动控制、燃烧过程自动控制（包括燃料控制、送风控制、引风控制）、
过热蒸汽温度和再热蒸汽温度自动控制等。
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编辑推荐

《热工控制系统技术问答》介绍了1000MW超超临界火电机组控制系统的设计选型原则；着重介绍了
国内常见的、适用于超超临界机组的DCS系统，包括上海西屋控制系统有限公司的Ovation系统、北
京ABB贝利控制有限公司的Symphony系统、西门子电站自动化有限公司的Teleperm-XP系统、日立(北
京)公司的HIACS-5000M系统等；介绍了菲利浦MMS6000系统、本特利公司3500系列汽轮机监控系统；
还介绍了给水泵汽轮机控制系统MEH采用的WOOD-WARD505控制系统，超超临界机组外围辅助车间
利用PLC控制方式连接成的辅助车间控制网络、常用的PLC控制采用的施耐德公司的Modicon系列
、ABB公司的CONTROL LOGICS系列及西门子公司的产品，超超临界机组采用现场总线技术的原因以
及存在的困难，超超临界机组采用的仪表及执行机构。
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