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内容概要

　　电厂接入系统设计的主要内容包括系统一次部分和系统二次部分。
系统一次部分主要阐述电厂建设的必要性，说明电厂在系统中的地位和作用，研究电厂接入系统方案
（包括出线电压等级、出线回路数及接入点），电厂接入系统方案可实施性分析，提出系统对电厂有
关电气设备参数的要求。
系统二次部分提出系统继电保护、安全稳定控制装置、相角测量装置、调度自动化子站、水调自动化
子站（大型水电厂适用）、电能计量装置及电能量远方终端、发电侧报价终端、通信系统的接入方案
等。
　　《广东电网公司电厂接入系统设计内容深度规定》适用于接入广东电网公司管辖的110kV及以上
电压等级电网的水电、火电、核电、抽水蓄能电厂以及风电等可再生能源电厂。
接入其他电压等级的电厂可参照执行。
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