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内容概要

　　《110千伏及以下变电站运行标准化工作手册》从运行管理的角度介绍了变电运行部门各个职位的
岗位职责、安全职责、例行工作以及变电运行人员工作程序、危险点分析、行为规范、标准化作业指
导书和流程图等。
全书分为七章：第一章为运行部各级人员岗位规范，第二章为运行部各级人员安全职责，第三章为运
行部各级人员例行工作，第四章为运行人员工作程序，第五章为变电站危险点分析及预控措施，第六
章为变电运行行为规范，第七章为标准化作业指导书。
《110千伏及以下变电站运行标准化工作手册》理论联系实际，方便了各地方县局的变电运行管理并为
其提供了相关参考，同时，规范了运行管理标准，可提高变电运行班组的建设水平。
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准化作业指导书 九、设备测温标准化作业指导书 十、设备定期轮换试验标准化作业指导书 十一、安
全活动管理标准化作业指导书 十二、安全工器具管理标准化作业指导书 十三、培训管理标准化作业
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章节摘录

版权页：   插图：   ①操作过程中应严肃认真，精力集中。
操作人走在前，监护人走在后，途中不准闲谈或做与操作无关的事情。
 ②监护人手持操作票，携带开锁钥匙，操作人拿安全工器具和绝缘手套，在核对设备编号、位置及实
际运行状态后，操作人在监护人的监护下，做好操作准备。
 ③操作人和监护人面向被操作设备的设备编号牌，由监护人按照操作票的顺序逐项唱票。
操作人应手指设备编号，逐字复诵，监护人确认操作人复诵无误后，发出“对”的操作口令，并将钥
匙交给操作人。
 ④操作人打开闭锁后，再次手指设备编号逐字复诵，监护人确认操作人复诵无误后，发出“对，执行
”的操作口令，操作人答“是”后进行操作。
 ⑤监护人在操作人完成操作并确认无误后，在该操作项目前打“√”号。
 ⑥对于应检查项目，监护人唱票后，操作人应认真检查，确认无误后再复诵，监护人同时也应进行检
查，确认无误并听到操作人复诵后，在该项目前打“√”，严禁操作项与检查项一并打“√”。
 （8）复核：全部操作项目完毕后，应全面复查被操作设备的状态、表计及信号指示等是否正常，有
无漏项等。
 （9）汇报：完成全部操作项目后，值班负责人或监护人向值班调度员汇报操作任务已经完毕，在操
作票上记录操作终结时间，并在操作票任务栏右上角盖“已执行”章。
 （10)断路器操作包含以下内容。
 ①控制开关的操作应按分解动作进行。
监护人唱票“断开（合上）×× 1”，操作人复诵“断开（合A）×× 1”，监护人发出“对，执行”
的命令，操作人答“是”后将开关控制把手切至预分（预合）位置，此时灯光指示发出闪光，操作人
再次手指设备编号进行复诵“断开（合上）×× 1”，监护人确认无误后并发出“对，执行”的命令
，操作人回答“是”后，才能将开关控制把手切至分闸（合闸）位置。
 ②断合开关后，监护人发出“检查×× 1断开（合闸）位置”的命令，操作人复诵并查看表计、灯光
、位置指示器以及机构指示（合闸或分闸）位置后，向监护人汇报“检查×× 1确已断开（合闸）”
。
 ③就地操作的开关进行断合操作时，监护人、操作人应避开开关遮栏网（柜门）站立。
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编辑推荐

《110千伏及以下变电站运行标准化工作手册》理论联系实际，方便了各地方县局的变电运行管理并为
其提供了相关参考，同时，规范了运行管理标准，可提高变电运行班组的建设水平。
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